上饶市人民医院城北院区
楼面空调主机降噪工程

报价要求
2024年2月26日
[image: image1.png]


上饶市人民医院城北院区关于屋面空调主机降噪工程
一、项目概况

项目地址：上饶市人民医院城北院区。
主要降噪范围：医院屋顶空调主机。

南住院楼（楼顶3组风冷螺杆式热泵机组和配套3台水泵机组）

北住院楼（楼顶3组风冷螺杆式热泵机组和配套3台水泵机组）

创伤中心（2 组风冷螺杆式热泵机组和 3 台水泵机组）

科教楼（2 组风冷螺杆式热泵机组和 3 台水泵机组）
噪音来源：风冷螺杆式热泵机组的噪声主要由排风扇、压缩机 及配套的水泵产生，噪声主要有机组的运行时的机械噪声、机组的电磁噪声和机组排风扇的空气动力性噪声，其产生的基频为低、中频噪声为主，低频噪声传播距离远。
噪声源示意图
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噪声治理目标
	序号
	噪声控制点
	达到效果
	执行标准
	备注

	1
	医院大楼内外部噪声值昼间
	≤60dB

(A)
	《社会生活环境噪声排放标 准》 GB22337—2008
	扣除背景噪声 影响

	2
	医院大楼内外部噪声值夜间
	≤50dB

(A)
	《社会生活环境噪声排放标 准》 GB22337—2008
	扣除背景噪声 影响
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二、现场图片
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三、预算明细表

总预览表

	序号
	名称
	面积
	单价/元
	总价/元
	备注

	施工区域（科教楼顶/创伤中心楼顶/南住院楼顶/北楼住院楼顶）

	1
	方案一
	㎡
	
	
	消音板

	3
	方案二
	㎡
	
	
	不锈钢消音板


方案一分项表/此方案可降低噪音至48-50dB

	序号
	降噪设备名称
	型号规格
	数量
	单价/元
	总价/元
	备注

	南住院楼

	一、水泵降噪
	所提供材料均为国标产品                 

	1
	水泵隔音罩
	5000*1700*1700
	台
	
	
	

	2
	散热消声器
	4000*600*600
	台
	
	
	

	二、空调机组降噪
	

	1
	隔声间
	45800*4250*3100
	套
	
	
	

	2
	进风消声器
	40000*1400*1000
	台
	
	
	

	3
	进风消声器
	4000*2000*1000
	台
	
	
	

	4
	排风消声器
	11500*2500*1800
	台
	
	
	

	三
	钢结构
	镀锌方管
	项
	
	
	

	四
	运输、吊装费
	
	
	
	
	

	五
	安装费
	
	
	
	
	

	六
	总价
	含税
	
	
	
	

	北住院楼

	一、水泵降噪
	所提供材料均为国标产品                  

	1
	水泵隔音罩
	5000*1700*1700
	台
	
	
	

	2
	散热消声器
	4000*600*600
	台
	
	
	

	二、空调机组降噪
	

	1
	隔声间
	45800*4250*3100
	套
	
	
	

	2
	进风消声器
	40000*1400*1000
	台
	
	
	

	3
	进风消声器
	4000*2000*1000
	台
	
	
	

	4
	排风消声器
	11500*2500*1800
	台
	
	
	

	三
	钢结构
	镀锌方管
	项
	
	
	

	四
	运输、吊装费
	
	
	
	
	

	五
	安装费
	
	
	
	
	

	六
	总价
	含税
	
	
	
	

	科教楼

	一、水泵降噪
	所提供材料均为国标产品

	1
	水泵隔音罩
	4000*1500*1250
	台
	
	
	

	2
	散热消声器
	3000*600*600
	台
	
	
	

	二、空调机组降噪
	

	1
	隔音间
	13500*4100*2800
	台
	
	
	

	2
	进风消声器
	4000*1500*1200
	台
	
	
	

	3
	进风消声器
	2500*1500*1200
	台
	
	
	

	4
	排风消声器
	4000*2500*1800
	台
	
	
	

	三
	钢结构
	镀锌方管
	项
	
	
	

	四
	运输、吊装费
	
	
	
	
	

	五
	安装费
	
	
	
	
	

	六
	总价
	含税
	
	
	
	

	创伤中心

	一、水泵降噪
	所提供材料均为国标产品

	1
	水泵隔音罩
	4150*1500*1300
	台
	
	
	

	2
	散热消声器
	3000*600*600
	台
	
	
	

	二、空调机组降噪
	

	1
	隔音间
	14800*4500*2800
	台
	
	
	

	2
	进风消声器
	4000*1500*1200
	台
	
	
	

	3
	进风消声器
	3000*1500*1200
	台
	
	
	

	4
	排风消声器
	4000*2500*1800
	台
	
	
	

	三
	钢结构
	镀锌方管
	项
	
	
	

	四
	运输、吊装费
	
	
	
	
	

	五
	安装费
	
	
	
	
	

	六
	总价
	含税
	
	
	
	

	
	方案一总报价
	
	
	
	
	


方案二分项表/此方案可降低噪音至47-48dB，耐用
	序号
	降噪设备名称
	型号规格
	数量
	单价/元
	总价/元
	备注

	南住院楼

	一、水泵降噪
	所提供材料均为国标产品                 

	1
	不锈钢水泵隔音罩
	5000*1700*1700
	台
	
	
	

	2
	散热消声器
	4000*600*600
	台
	
	
	

	二、空调机组降噪
	

	1
	不锈钢隔声间
	45800*4250*3100
	套
	
	
	

	2
	进风消声器
	40000*1400*1000
	台
	
	
	

	3
	进风消声器
	4000*2000*1000
	台
	
	
	

	4
	排风消声器
	11500*2500*1800
	台
	
	
	

	三
	钢结构
	镀锌方管
	项
	
	
	

	四
	运输、吊装费
	
	
	
	
	

	五
	安装费
	
	
	
	
	

	六
	总价
	含税
	
	
	
	

	北住院楼

	一、水泵降噪
	所提供材料均为国标产品                  

	1
	不锈钢水泵隔音罩
	5000*1700*1700
	台
	
	
	

	2
	散热消声器
	4000*600*600
	台
	
	
	

	二、空调机组降噪
	

	1
	不锈钢隔声间
	45800*4250*3100
	套
	
	
	

	2
	进风消声器
	40000*1400*1000
	台
	
	
	

	3
	进风消声器
	4000*2000*1000
	台
	
	
	

	4
	排风消声器
	11500*2500*1800
	台
	
	
	

	三
	钢结构
	镀锌方管
	项
	
	
	

	四
	运输、吊装费
	
	
	
	
	

	五
	安装费
	
	
	
	
	

	六
	总价
	含税
	
	
	
	

	科教楼

	一、水泵降噪
	所提供材料均为国标产品

	1
	不锈钢水泵隔音罩
	4000*1500*1250
	台
	
	
	

	2
	散热消声器
	3000*600*600
	台
	
	
	

	二、空调机组降噪
	

	1
	不锈钢隔音间
	13500*4100*2800
	台
	
	
	

	2
	进风消声器
	4000*1500*1200
	台
	
	
	

	3
	进风消声器
	2500*1500*1200
	台
	
	
	

	4
	排风消声器
	4000*2500*1800
	台
	
	
	

	三
	钢结构
	镀锌方管
	项
	
	
	

	四
	运输、吊装费
	
	
	
	
	

	五
	安装费
	
	
	
	
	

	六
	总价
	含税
	
	
	
	

	创伤中心

	一、水泵降噪
	所提供材料均为国标产品

	1
	不锈钢水泵隔音罩
	4150*1500*1300
	台
	
	
	

	2
	散热消声器
	3000*600*600
	台
	
	
	

	二、空调机组降噪
	

	1
	不锈钢隔音间
	14800*4500*2800
	台
	
	
	

	2
	进风消声器
	4000*1500*1200
	台
	
	
	

	3
	进风消声器
	3000*1500*1200
	台
	
	
	

	4
	排风消声器
	4000*2500*1800
	台
	
	
	

	三
	钢结构
	镀锌方管
	项
	
	
	

	四
	运输、吊装费
	
	
	
	
	

	五
	安装费
	
	
	
	
	

	六
	总价
	含税
	
	
	
	

	
	方案二总报价
	
	
	
	
	


