上饶市人民医院城北院区
水泵机组明细


	创伤中心

	序号
	设备名称
	数量
	品牌/型号
	备注

	1
	空调泵
	3台
	汇业
YE2-160M1-2
	功率：11KW

	门诊楼

	2
	热水泵
	36台
	汇业
HYLR32-125
	功率：0.75KW

	3
	低压区回水泵
	8台
	汇业
YE3-80M1-2
	功率：0.75KW

	4
	空调泵
	4台
	汇业
YF2-280S-4
	功率：75KW

	5
	空调泵
	3台
	汇业
YE2-160M1-2
	功率：11KW

	6
	空调泵
	2台
	汇业
YE3-132S2-2
	功率：7.5KW

	科教楼

	7
	空调泵
	3台
	汇业
YE2-160M1-2
	功率：11KW

	南住院部大楼

	8
	热水泵
	8台
	汇业
HYLR32-125
	功率：0.75KW

	9
	空调泵
	4台
	汇业
YE2-225M-4
	功率：45KW

	北住院部大楼

	10
	热水泵
	8台
	汇业
HYLR32-125
	功率：0.75KW

	11
	空调泵
	4台
	汇业
YE2-225M-4
	功率：45KW

	地下室

	12
	排污潜水泵
	112台
	汇业
QDX50-18-2.8
	功率：2.5KW

	13
	供水泵
	4台
	汇业
YE3-152S1-2
	功率：5.5KW






	总合计

	序号
	名称
	数量
	人工维护保养费
元/月/台
	人工维护保养费
元/年/台
	备注

	1
	创伤中心
	3台
	
	
	含维修专用工具及检测设备

	2
	门诊楼
	53台
	
	
	

	3
	科教楼
	3台
	
	
	

	4
	南住院部大楼
	12台
	
	
	

	5
	北住院部大楼
	12台
	
	
	

	6
	地下室
	116台
	
	
	

	合计
	[bookmark: _GoBack]199台
	
	
	












注：
以上维护项目包含：

医院大楼室内外水泵机组系统、控制柜系统维护、保养及服务费用；
应急维修人工费；
设备配件更换人工费；
手动及自动系统的维护保养；
面板控制系统的维护保养；
日常维护使用的易损耗材更换（黄油）；
驻点人员两名（一名常驻）。

日常维护要求：

每  日
每日巡视；
记录水泵机组运行情况、有无异响；
检查温湿度，及时调整；
检查水泵外观是否完好、是否存在破损、漏水等情况，如有破损或漏水及时修复或更换相关配件。

每  周
测试电压、电流；
观察压力值的变化；
压力表盘清晰无破损、指示正确、动作灵活；
潜水泵浮漂定位紧固、动作灵敏正常；
清除水泵周围的杂物和污垢、保持清洁。

每   月
对各种水泵设备进行检测（排污泵运转测试）；
检查阀门开关、泵体电机底座稳固性、气密部件的密封效果；
对水泵机组检查维护、电源线路、工作指示灯、进出水管阀门是否正常；
定期对水泵加注润滑脂；
检查油封、水封，必要时更换。

每  季
对所有水泵进行运转测试（消防水泵除外）；
检查控制柜按钮、接触器、转换开关、插件、接头、线排、线路；
清洁控制柜内所有元器件；
紧固所有线路接头；
检查清洁散热风叶；
电机接线端紧固；
铭牌清晰。

半  年
用专业测温枪对泵体和电机进行温度检测；
用钳形电流表进行电流检测；
紧固所有螺栓；
更换有异响阻滞的轴承；
修整有碰壳的风叶；
更换损坏的联轴器；
更换烧蚀严重接头。

年  度
对泵体外观进行除锈、打磨、喷漆；
用摇表对控制柜及电机进行绝缘测试；
对每台潜水泵进行密封测试；
检测过滤网是否破损。
